
ÉRINTKEZŐ RELELOGIKA A FELESLEGEK ELLENŐRZÉSÉRE

*1 Az alapértelmezett érték le van tiltva a túlfolyáskapcsolás aktiválásához két üzemmód közül kell választani (Kézi/SmartSave)

*2 Kézi túlterhelésvezérlés On - a relé érintkező még mindig be van kapcsolva / Off - a relé érintkező még mindig nyitva van 

*3 Intelligens megtakarítás - itt választom ki, hogy milyen feltételek mellett kapcsoljon be/ki az érintkező. Alapértelmezés 	
szerint az inverter akkor kapcsol be, ha a 2 kW-ot meghaladó a túltermelés

Disable (default)*1

On
Manual*2

Off

Dry contact

Thresholds on Feedin power 2000W (default)

Thresholds off Feedin power 1000W (default)
SmartSave*3

Thresholds off Battery SOC 40% (default)

Minimum duration per on-signal 30min (default)

Maximum duration per day 800min (default)

Disable (default)

Schedule work period 1 Start time 1

Enable End time 1

work period 2 Start time 2

End time 2


