
  

 
  
Bármilyen jelölés nélküli T58-as akkumulátorokból álló energiatároló rendszert telepített, és szeretné 
bővíteni?  
 
Jelenleg kétféle T58-as akkumulátor van forgalomban:  
 

• Jelölés nélküli – V1 típus  
• A címkén egyértelmű jelöléssel ellátott - V2 típus  

 
 
Amennyiben az eredeti V1 típusú (az akkumulátorok nincsenek egyértelműen jelölve) 
akkumulátoros energiatárolót új, V2 jelölésű akkumulátorokkal kívánja bővíteni, ez a kombináció 
ugyan megengedett, és a rendszer működőképessége garantált, ám a gyártó nem ajánlja ezt a 
kombinációt, mivel pl. az újonnan csatlakoztatott akkumulátorok FW-frissítésére nem lesz mód.  
 
Más, mint pl. a V2 típusú (a címkén egyértelmű jelölés látható) fölérendelt akkumulátor V1 típusú 
alárendelt akkumulátorokkal való kombinációja minden további korlátozás nélkül lehetséges.  
 
T58 V1 típusú fölérendelt (master) akkumulátor jelölése:  
 

 
 
T58 V1 típusú alárendelt (slave) akkumulátor jelölése: 
 

 



  

 
T58 V2 típusú fölérendelt (master) akkumulátor jelölése:  

 
 
T58 V2 típusú alárendelt (slave) akkumulátor jelölése: 

 

 


