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 NORD Power Genius 3000 

instrukcje podłączania i konfiguracji falownika 

DRAŽICE  
IN.Hybrid One / IN.Hybrid Compact 

 
 

Połączenie transmisji danych 
 

1. Podłącz kabel danych do portu komunikacyjnego falownika (COM) za pomocą złącza  
RJ-45 (pin 4 = 485-A, pin 5 = 485-B). 

 

 

 

 

2. Podłącz kabel danych do urządzenia NORD Power Genius 3000 zgodnie z instrukcją 
instalacji (bezpośrednie połączenie A do A, B do B). 
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Konfiguracja falownika 
 

Parametry komunikacji: 19200 (8,N,1) Adres Modbus: 1 

Aby komunikacja działała, Solax Hybrid G4 musi być prawidłowo skonfigurowany:  
"Setting -> Advanced Setting -> Modbus -> Baud rate value 19200". 

 

 

 

Kompatybilność 
 

To urządzenie jest w pełni kompatybilne - bez ograniczeń funkcji Power Genius 3000. 
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